
Prüfbericht

Auftraggeber: Dieter Schmitteckert FM-VEA

Institut: FM-VEA-VS Analysenservice

Telefon: 25111 Leitung: Dr. Ute Schwotzer

E-Mail: Dieter.Schmitteckert@kit.edu Telefon: 0721 608-24380

Stefan.Heymoss@kit.edu E-Mail: Ute.Schwotzer@kit.edu

BearbeiterIn: Cuc Ly

Telefon: 0721/608-26015

Probeneingang: E-Mail: Cuc.Ly@kit.edu

Labornummer

SP/V 001/26

Methoden:

Anionen DIN EN ISO 10304-1

Kationen DIN EN ISO 11885

Leitfähigkeit DIN EN 27888

pH-Wert DIN EN ISO 10523

Temperatur pH-Sensor Temperaturmessung mit pH-Sensor Mettler Toledo

TOC DIN EN ISO 20236

Prüfergebnisse:

VE-Wasser 

Bau 615

SP/V 001/26

pH-Wert - 5,67

Temperatur pH-Sensor °C 19,9

Leitfähigkeit µS/cm < 2,0

Fluorid mg/l < 0,05

Chlorid mg/l < 0,05

Nitrit mg/l < 0,05

Nitrat mg/l < 0,05

Phosphat(ortho) mg/l < 0,05

Sulfat mg/l < 0,05

Aluminium mg/l < 0,01

Arsen mg/l < 0,01

Barium mg/l < 0,01

Calcium mg/l < 0,01

Cadmium mg/l < 0,01

Kobalt mg/l < 0,01

Chrom gesamt mg/l < 0,01

Kupfer mg/l < 0,01

Eisen mg/l < 0,01

Magnesium mg/l < 0,01

Mangan mg/l < 0,01

Nickel mg/l < 0,01

Blei mg/l < 0,01

Antimon mg/l < 0,02

Zinn mg/l < 0,03

Thallium mg/l < 0,01

Zink mg/l < 0,01

TOC mg/l < 1,0
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Bezeichnung AG Beschreibung Aussehen

Parameter Einheit

VE-Wasser Bau 615 VE-Wasser Anlage Bau 615 farblos und klar
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